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Brandweer Rotterdam



ALGEMENE BEPALINGEN VOOR BEDRIJFSBRANDWERENPRIVATE 


VALLEND ONDER ARTIKEL 13 BRANDWEERWET 1985.


kenmerk: Dam/FB/2 - datum: 25 maart 1997

WERKINGSSFEER EN TERMIJNEN
In deze "algemene bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13 van de Brandweerwet 1985" (hierna te noemen: "algemene bepalingen") worden de voorwaar​den uitgewerkt, waaraan een be​drijfsbrandweer dient te voldoen, die door of namens Burgemeester en Wethouders van Rotterdam op grond van artikel 13 van de Brandweerwet 1985 is aangewe​zen. Deze algemene bepalingen zijn een uitwerking van het gestelde in artikel 4 lid 5 van het Besluit Bedrijfsbrandweren en vormen een aanvulling op de voorwaar​den in de aanwijzingsbe​schikking van Burgemeester en Wethouders, alsmede op de gegevens die zijn opgenomen in het door het bedrijf ingediende rapport inzake de bedrijfsbrandweer.

Bij ongewijzigde omstandigheden binnen de aangewezen inrich​ting geldt de aanwijzings-beschikking, behoudens wijziging en/of intrekking vanwege B&W, voor onbepaalde tijd.  Bij wijziging of uitbreiding van de aangewezen inrichting, verandering van de daarin gebezigde processen, voortschrijdend inzicht ten aanzien van de scenariokeuzes of de introductie van nieuwe (bestrijdings)technieken, die in bete​kenende mate consequenties hebben voor de inhoud van het rapport inzake de bedrijfsbrandweer, dient zo spoedig mogelijk een dien-overeenkomstig gewijzigd rapport aan het bevoegd gezag te worden overlegd. Op grond hiervan vindt een herbeoordeling van de aanwijzings​beschikking plaats. Zo nodig kunnen aanvullende c.q. gewijzigde voorwaarden aan de aanwijzingsbeschikking worden verbonden.

Wijzigingen van de in deze algemene bepalingen genoemde of van toepassing verklaarde (rijks)besluiten en regelgeving in het algemeen, worden automatisch van kracht voor onderhavig besluit, op het moment zoals aangegeven in dergelijke (rijks)besluiten en regel-geving.

0
DEFINITIES/BEGRIPSOMSCHRIJVING 
Bedrijfsbrandweer-

organisatie

: 
De organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft

het bestrijden van brand en ongevallen op het terrein van de inrichting.

Besluit rijksexamen 

brandweeropleidingen:
Besluit van 17 november 1988, Stb. 545, houdende de vaststel-

ling van de brandweeropleidingen, welke worden afgesloten met een rijksdiploma.


Bevoegd gezag
:
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam.

Brandweervoertuig
:
Een voertuig primair ingericht voor het vervoer van mobiele

incidentbestrijdingsmiddelen en voorzien van een waterpomp met een schuimregelsysteem.

Secundair kan het voertuig worden uitgerust met één of meerdere tanks voor het vervoer van schuimvormend middel, poeder of  andersoortig blusmiddel. Daarnaast kan het voertuig worden voorzien van ruimte voor het vervoer van personen.

Commandant van de 

Gemeentelijke 

Brandweer

:
De commandant van de Brandweer Rotterdam of het

door hem aangewezen (ter plaatse dienstdoend) personeel van de brandweer.

CIN


:
Het Centraal Incidenten Nummer zoals dat wordt gehanteerd door

de overheidsdiensten en het bedrijfsleven binnen het gron​dgebied

van de gemeente Rotter​dam.

Gezamenlijke 

Brandweer

:
Met de Gezamenlijke Brandweer wordt gedoeld op de

Gezamenlijke Brandweer voor het Rotterdamse haven- en industriegebied. In een samenwerkingsverband met een Openbaar Lichaam als rechtsvorm werken de Stichting Europoort/Botlek Belangen, de Brandweer Rotterdam en het Gemeentelijk Havenbedrijf samen om te voorzien in de industriële en openbare brandweerzorg.

Incidentbestrijdings-

middelen

:
Het geheel aan middelen, in​clu​s​ief de in​fra​​​​struc​ture​le

voor​zie​nin​gen, die de be​drijf​sbrand​weer ten dienste staan bij de uitoefe​ning van de taak.

Journaal inzake de

 bedrijfsbrandweer
:
Het journaal waarin de gegevens om​trent inspecties, testen, 

opleiding en oefeningen, uitrukken, dagelijkse sterkte, spoelen van het bluswater​systeem en andere relevante​​ informa​tie over de be​drijfs​brand​weer en hieraan gerelateerde zaken per onder​werp ge​specificeerd worden bijgehouden.

(N)EN- normen
:
De European Committee for standarization (CEN), waarin de

nationale normalisatie-instituten van 18 Europese landen samenwerken, ontwerpen Europese normen (EN), die na definitief te zijn vastgesteld, als Nederlandse norm (NEN) gelden.






Operationele 

basissterkte
: 
De hoeveelheid mensen en  m​i​d​d​e​len die v​o​l​g​ens de aanwijzings-

beschik​king mi​ni​​maal op het terrein van de inrichting aanwe​zig is.

Rapport inzake de 

bedrijfsbrandweer
: 
Het rapport inzake de b​e​d​r​i​j​f​s​b​r​a​n​dw​e​er, zoals bedoeld in het 

Be​sluit Be​drijfs​brand​we​ren, arti​kel 3, eerste lid.

Stationaire 

blusinstallaties

:       De blusinstallaties die p​e​r​m​a​n​ent zijn opge​steld en aan​gebracht op

het ter​rein van de in​richting. (bijvoor​beeld sprinklerinstallaties, deluge​-installaties, stationaire schuim-in​stallaties, (water)koel-systemen voor tanks, vast opgestelde watermonitoren etc.

1.
PERSONEEL
1.1.
Op het terrein van de inrichting is te allen tijde een operationele basissterkte aanwezig, bestaande uit het minimum aantal mensen zoals genoemd in de aanwij​zingsbe​schik​king.  

1.2.
Binnen een half uur na ontdekken van een incident dient een beslis​sings-bevoegd perso​neelslid van de bedrijfs​leiding, met kennis van de gebe​zigde processen, op het terrein aanwezig te zijn. Deze functionaris wordt opgenomen in de organisatiebeschrijving als genoemd in 1.5. van deze algemene bepalingen.

1.3.
Binnen de inrichting is een persoon verantwoordelijk voor:

· de periodieke controle van de incidentbestrijdingsmiddelen zoals genoemd in de aanwijzingsbeschikking en  het rapport inzake de bedrijfsbrandweer;

· de beproeving van de goede werking van de incident​bestrijdingsmiddelen;

· het treffen van maatregelen om de geoefendheid van de bedrijfsbrandweer te behouden;

· het actueel houden van het journaal inzake de be​drijfs​brandweer.

1.4.
De taken en verantwoordelijkheden van het personeel van de bedrijfs-brandweerorganisatie zijn bij alle betrokkenen be​kend. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in een document en uitgewerkt in een schriftelijke instructie.

1.5.
De bedrijfsbrandweer heeft een organisatiebeschrijving met daarin aangegeven de verschillende functies en daar​bij behorende opleidingen. De organisatiebe​schrijving is onderdeel van het journaal inzake de be​drijfsbrandweer. 

1.6.
Op het terrein van de inrichting is te allen tijde vol​doende personeel aanwezig om de stationaire blusinstal​laties te bedienen.

1.7.
De operationele basissterkte is opgebouwd uit één of meerdere brandweer​ploe​gen. Een brandweerploeg bestaat uit een leidinggeven​de (bevel​voerder) en een aantal uitvoerenden (brand​wach​ten) en heeft een maximale omvang van 9 mensen.

1.8.
Het personeel dat is opgenomen in de operationele basissterkte is lichamelijk goedgekeurd voor de uit te voeren taken.  

2.
INCIDENTBESTRIJDINGSMATERIAAL
2.1. 
Op het terrein van de inrichting zijn te allen tijde ten behoeve van de operationele basissterkte de middelen aanwezig zoals in de aanwij​zingsbeschik​king zijn genoemd.

2.2.
De incidentbestrijdingsmiddelen zijn be​drijfsze​ker, voor onmiddellijk gebruik gereed en goed bereikbaar. Bij onder​houdswerkzaamheden of andere incidentele buiten bedrijfsstelling is vervan​gend, ge​lijkwaardig materi​aal aanwezig.  

2.3.
De a​a​n​w​e​z​ige blusstoffen zijn afgestemd op de produkten, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen de inrichting kunnen worden aangetroffen.

2.4.  
a.   
De aanwezige hoeveelheden blusstoffen, zijn afgestemd op het maximaal



te 
verwachten brandrisico welke volgt uit de vergunning Wet Milieu-
beheer en/of het rapport inzake de bedrijfsbrandweer.

       
b.
Conform het gestelde in de geldende vergunning Wet Milieubeheer kan in 
be​paalde gevallen een beroep worden gedaan op de schuimpool van de 
Stichting Europoort Botlek Belangen of de Gezamenlijke Brandweer.

2.5.
Het schuimvormend middel wordt ten minste één ma​al per jaar gecontroleerd op vliesvorming, veront​reini​ging en sedimentatie. Het middel is van een dusdani​ge kwali​teit dat de specificaties van de fabrikant ge​hand​haafd blijven. Het middel is op een goede manier opgesla​gen waardoor de kwaliteit gehandhaafd blijft. De tanks, leidingen, pakkingen en appendages mogen niet door het middel worden aangetast. Van de contro​les worden aante​kenin​gen gemaakt in het journaal inzake de bedrijfs​brandweer.               

2.6.
De aanwezige mobiele incidentbestrijdingsmiddelen alsmede de stationaire blusinstallaties zijn in een onderhouds​schema opgeno​men, waardoor de goede werking wordt gegarandeerd. Het onder​houdssche​ma is opgenomen in het journaal inzake de bedrijfsbrand​weer.

2.7.
Alle motorisch aangedreven onderdelen van de incident​be​strijdingsmiddelen worden wekelijks getest. De uit​komst van deze testen wordt bijgeschreven in het jour​naal inzake de bedrijfsbrandweer of in een onderhoudsboekje, welke is opgeborgen in of aan het incidentbestrijdingsmiddel.

2.8.
De mobiele incidentbestrijdingsmiddelen worden in een speci​aal hiervoor bestemde, doelmatige ruimte onder​ge​bracht. 

2.9.
De stationaire blusinstallaties zijn in goede staat en voor direct ge​bruik gereed. De stationaire blusinstalla​ties worden éénmaal per jaar getest, tenzij de installatie is gecertificeerd. De installatie wordt tijdens de test zoveel als mogelijk in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Indien bepaalde onderdelen uit praktische overwegingen niet getest kunnen worden, zal dat onderdeel geïnspecteerd worden. Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het journaal inzake de bedrijfsbrandweer worden  de testen en inspecties vermeld. De certificaten of kopieën hiervan worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer opgenomen. 

2.10.
Alle incidentbestrijdingsmiddelen zijn afgestemd op het aanwezige risico alsmede op de heersende drukken, capaciteiten etc. zoals die op het terrein van de inrichting voorkomen.

2.11.
Indien niet de volledige voorraad schuimvormend middel met brandweer-voertuigen wordt vervoerd, zijn er maatregelen genomen om de aanvullende voorraden adequaat naar de plaats van het incident te transporteren.                        


De aanvullende voorraden zijn ter plaatse voordat de voorraad schuimvormend middel in het brandweervoertuig is verbruikt, uitgaande van een maximale schuimvormendmiddelafname.

3.
OPLEIDING
3.1.
De opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op personeel dat vanaf 1 januari 1991 een functie binnen de operationele basissterkte heeft gekregen.

3.2.
De personen die dienst doen als brandwacht zijn mi​ni​maal in het bezit van het rijksdiploma "brand​wacht", conform het Besluit Rijksexamen brandweer​oplei​dingen.

3.3 .
Iedere bevelvoerder is mini​maal in het bezit van het rijksdiploma "​hoofd​brand​wacht" conform het Be​sluit Rijks​examen brand​weerop​leidingen.


Indien er meer dan 5 mensen in de operationele basis​sterkte zijn opgenomen is ie​dere bevelvoer​der mini​maal in het bezit van het rijks​diploma "on​der​brandmeester" con​form het Besluit Rijks​examen brand​weer​opleidingen.

3.4.
Een chauffeur/pompbediener is, naast het gestelde in 3.2. van deze algemene bepalingen, tevens in het bezit van de "module pompbe​diener" conform het Besluit Rijksexamen brandweer​oplei​dingen.

3.5.
Indien  in de operationele basissterkte gaspakdragers zijn opgenomen, dienen deze over het certificaat “gaspakdrager” te beschikken conform het Besluit Rijksexamen Brandweeropleidingen.

3.6.
De personen, welke belast zijn met het ter plaatse brengen van (brandweer) voertuigen, waarvoor een rijbewijs categorie C voor het besturen is vereist, dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs categorie C. 
3.7.
De mensen welke zijn ingedeeld in de opera​tionele basis​sterkte hebben kennis omtrent de werking van de aanwe​zige statio​naire blusinstallaties, alsmede voldoende vaar​dighe​den om deze installaties te bedienen. 

3.8.
De mensen welke zijn ingedeeld in de operationele basis​sterkte hebben kennis van en inzicht in de werking van de beschikbare incidentbestrijdings​midde​len, alsmede de vaardigheden in de bedie​ning van deze appa​ra​tuur.

4.
OEFENING
4.1.
Het hoofd of de bestuurder van de inrichting verstrekt voor 1 februari van het lopende jaar aan de commandant van de Brandweer Rotterdam een oefenroos​ter en  -programma.

4.2.
Het oefenprogramma bevat alle relevante oefenonder​delen om kennis en vaardigheden op het vastgestelde opleidings​niveau te handhaven. Het oefenprogramma bevat tevens onderdelen welke de kennis en vaardigheden omtrent de inrichting en het gestelde in 3.5., 3.7., 3.8. en 9.4. van deze algeme​ne bepalingen op voldoende niveau brengen en waarborgen.

4.3.
De commandant van de Brandweer  Rotterdam beoordeelt het oefenrooster en -programma en kan eventueel nadere eisen stellen.

5.
BLUSWATERVOORZIENING
5.1.
De inrichting beschikt over een bluswatervoor​zie​ning zoals omschreven in de op dat moment voor de inrichting geldende vergunning Wet Milieubeheer.

5.2.
De bluswatervoorziening wordt regelmatig, maar tenminste tweemaal per jaar gespoeld volgens een doelmatig spoelprogramma ten einde zand, stenen en aangroeiingen te verwijderen. Indien kan worden aangetoond dat met een lagere frequentie kan worden volstaan, dan kan in overleg met het bevoegd gezag van genoemde frequentie worden afgeweken. De (onderhouds)werk-zaamheden worden in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer vermeld.

 
Van het bluswatersysteem is altijd een up to date tekening opgenomen in het journaal inzake de bedrijfsbrandweer.

6.
MELDING EN ALARMERING
6.1.
Op het terrein van de inrichting zijn zodanige voorzie​ningen aanwezig, dat bij incidenten te allen tijde, binnen een redelijke afstand van het waarnemings​punt, melding kan worden gedaan omtrent aard en plaats van een incident aan een voortdurend bemande meld​post.

6.2.
Vanuit de in 6.1. genoemde meldpost kan de bedrijfs​brand​weer alsmede de overheidsbrandweer te allen tijde onmid​dellijk en op een doelmatige manier wor​den gealarmeerd. 

6.3.
De inrichting beschikt over alarmerings-, uitruk- en inzet​procedu​res ten behoeve van de bedrijfsbrandweer en andere be​drijfsonder​delen die in de noodorganisatie een functie vervullen.

6.4.
De operationele basissterkte is binnen 6 minuten na de melding op elke locatie binnen de inrichting aanwezig. 

7.
V​E​R​B​I​N​D​I​N​GEN 

7.1.
De bevelvoerder beschikt over verbindingsmiddelen waarmee rechtstreeks verbinding wordt onderhouden met de in 6.1. genoemde post.                           

7.2.
Bij aankomst van de overheidsbrandweer wordt de bevel​voerder van de eerst aankomende eenheid voorzien van verbindingsmiddelen, waarmee contact kan worden 


onder​houden met de bevelvoerder of leidinggevende van de bedrijfs​brandweer en de in 6.1. genoemde post.

7.3. 
Op het terrein van de inrichting zijn in de nabijheid van de geplande opstel-plaats(en) voorzieningen aanwezig om de verbindingscommandowagens van de over​heidsbrandweer aan te sluiten op het openbare telefoonnet.


Hiertoe zijn tenminste 2 telefoonaansluitingen aanwezig, welke zijn geschakeld tussen de bedrijfstelefooncentrale en het openbare telefoonnet. Bij gebruik van de aansluitingen vindt een automatische omschakeling plaats ten voordele van de verbindingscommandowagen. Bij de aansluitingen zijn de betreffende abonneenummers aanwezig.

De plaats van deze aansluitingen dient bij de bedrijfsbrandweer c.q. de beveiligingsdienst bekend te zijn.

8.
BESCHERMENDE MIDDELEN
8.1.
De operationele basissterkte van de bedrijfsbrandweer heeft de beschikking over bescher​mende kle​ding en uitrusting, die voldoet aan de voor​schriften die zijn gegeven conform artikel 14 van de Brandweerwet 1985. 


De beschermende kleding voldoet aan de norm prEN 469.      


De gebruikte helmen voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn uitgevaardigd door de Directie Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 09/10/1981 no. EB81/U1947.


De gebruikte laarzen voldoen aan de NEN 344 (eisen en beproevingsmethode voor veiligheidsschoeisel, beschermingsschoeisel en werkschoeisel voor professioneel gebruik) en de NEN 345 (specificaties voor veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik).

8.2.
De bedrijfsbrandweerorganisatie heeft de beschikking over kleding die bestand is tegen alle redelijk​erwijze binnen de inrichting te verwachten stof​fen. De minimum hoeveelheid kleding volgt uit het rapport inzake de bedrijfs​brand​weer dan wel de aanwijzingsbeschikking. 

8.3.
De bedrijfsbrandweer heeft de be​schikking over onafhanke​lijke ademluchttoestellen. Het aantal is mini​maal gelijk aan de omvang van de operationele basissterkte. Er dienen vol​doende reser​vetoestellen- en fles​sen binnen de in​rich​ting aanwezig te zijn.  


De gebruikte ademluchtapparatuur voldoet aan de norm EN 137 ten aanzien van het toestel en de norm EN 136 ten aanzien van het gelaatstuk. 

8.4.
De bevelvoerder van de bedrijfsbrandweer is als zoda​nig herkenbaar. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een enkele band om de helm. 

8.5.
Indien de inrichting voorziet in een eigen brandweerploeg is deze te onderscheiden van de over​heidsbrandweer en de Gezamenlijke Brandweer, bij voorkeur door het goed zichtbaar aanbrengen van de be​drijfsnaam op de bluskleding en de helmen van een rode kleur te voorzien. 

9.
ALARMERING/SAMENWERKING MET EXTERNE HULPDIENSTEN
9.1.
Van elk niet voorzienbaar bijzonder voorval wordt melding gedaan aan de over​heid conform de CIN-procedure. 

9.2.
De overheidsbrandweer wordt bij aankomst voor​zien van informatie om doeltreffend te kunnen optre​den.

9.3.
Bij aankomst van de overheidsbrandweer is een gids of andere voorziening aanwezig en beschikbaar om de overheidsbrand​weer de plaats van het incident op adequate wijze te laten berei​ken. 

9.4.
De leidinggevenden binnen de operationele basissterkte hebben kennis van en inzicht in de comman​do​structuur van de overheids​brandweer. De noodorgani​saties binnen de inrich​ting dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de commando​structuur van de overheid. 

9.5.
Het hoofd of de bestuurder van de inrichting draagt er zorg voor dat de bedrijfsbrandweer ter zake van het optreden, dat noodzakelijk is ter bestrijding van brand of van gevaar anderszins binnen de inrichting, de aanwij​zingen opvolgt van degene die op grond van enig wettelijk voorschrift met de feitelijke leiding van die bestrijding is belast.

10.
TOEZICHT
10.1.
Voor 1 februari van elk jaar dient het hoofd of de be​stuurder van de inrichting een overzicht van de werke​lij​ke sterkte van de bedrijfsbrandweer op 1 januari van dat jaar in bij de commandant van de Brandweer Rotterdam.


In dit overzicht is aangegeven welke mensen bevoegd zijn de verschillende functies binnen de bedrijfsbrandweeror​ganisatie uit te oefenen en vanaf welke datum de functie door de betreffende personen wordt uitgevoerd. Het overzicht bevat tevens een opgave van de in het bezit zijnde relevante diploma's van de genoemde personen.

10.2.
De commandant van de Brandweer Rotterdam kan te allen tijde oefe​ningen bijwonen.

10.3.
De controle en het toezicht op de naleving van de voor de inrichting van toepassing zijnde regelgeving en richtlijnen, conform het gestelde in de algemene bepalingen en de specifieke aanwijzingsbeschikking voor de Bedrijfsbrandweren, geschiedt door de commandant van de Brandweer Rotterdam.


Bij twijfel over de inzetbaarheid van de operationele basissterkte kan de commandant van de Brandweer Rotterdam het bedrijf verzoeken de inzetbaarheid aan te tonen door middel van een praktische inzet bij een relevant scenario.

10.4.
Technische gebreken dienen binnen 1 maand na constateren te worden gerepareerd, tenzij de operationaliteit van de bedrijfsbrandweer door het gebrek wordt aangetast.


In dat geval wordt het gebrek onmiddellijk gerepareerd of wordt vervangend materiaal ingezet.

11.
SLOTBEPALINGEN
11.1.
In overleg met en na toestemming van het bevoegd gezag kan de operationele basissterkte zoals vermeld in 1.1. en 2.1. van deze algemene bepalingen door derden worden verzorgd. Deze door derden verzorgde operationele basissterkte moet voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de aanwij​zings​beschikking en deze algeme​ne bepalingen.

11.2.
Indien het hoofd of de bestuurder van de betreffende inrichting de eisen omtrent de operationele basissterkte geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door de Gezamenlijke Brandweer, kan worden volstaan met een schriftelijke melding hiervan aan het bevoegde gezag. In dit kader is geen overleg en toestemming volgens punt 11.1. noodzakelijk.

11.3.
Indien het hoofd of de bestuurder van de betreffende inrichting de eisen omtrent de operationele basissterkte geheel of gedeeltelijk door derden laat uitvoeren, zal in de aanwijzingsbeschikking bepaling 2, de eis tot het te allen tijde op het terrein van de inrichting aanwezig hebben van de operationele basissterkte,  komen te vervallen. 

11.4.
Volgens het integraal mandaat- en volmachtbesluit van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam (Gemeenteblad 1996, nr. 117) is de commandant van de Brandweer Rotterdam bevoegd om in naam en onder verantwoorde-lijkheid van B&W te beslissen omtrent het geven van aanwijzingen krachtens artikel 13 van de Brandweerwet 1985 (Staatsblad 1985, nr. 87).
13
1
Algemene bepalingen voor bedrijfsbrandweren vallend onder artikel 13, Brandweerwet 1985.        


Brandweer Rotterdam (
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